
NO 4

部門 マネジメント 建物種別 建築物（非住宅・一般部門）

建物名称 日本橋一丁目中地区（A～D街区） 所在地 東京都中央区

用途 事務所　物販店　集会所　ホテル　その他(住宅) 延床面積 473,300 ㎡

設計者 基本設計 日建設計、実施設計 日建設計 施工者
設備：新菱冷熱工業、マネジメント
システム：未定

事業期間

概評

AIを用いたエネルギーマネジメントシステムで電力の合理的な利用によるCO2排出削減に貢献するこ
と、水素混焼対応が可能なCGSを採用していること、エネルギー供給の多重化による非常に強靭なシ
ステムを実現していることは、先導的として評価した。また、隣接する既存ビル群に対してもエネル
ギー供給を行うことも評価した。

参考図

日本橋一丁目中地区スマートエネルギープロジェクト 三井不動産ＴＥＰＣＯエナジー株式会社

提案
概要

東京都心の再開発エリアと近接する既存大規模ビルを対象とした面的なエネルギー供給プロジェク
ト。再開発ビルに自立分散型エネルギーであるCGSを核としたシステムにより電力・熱を供給する。さ
らにAIを活用したエネルギー・マネジメント・システムにより再エネ有効利用、最適運転、地域エネル
ギーの一元管理を行い、地域防災力BCPの確保、街区としての省CO2化の実現を目指す。

事業
概要

2024年度～2025年度

エネルギー需要予測
AI

機器モデリング
AI

運転計画立案AI

コスト、環境性等を選択し、最適な運転計画を立案

各種機器特性などを
自動でモデル化の実施

気象 曜日

30時間先の電力・熱需要を
繰り返し予測

中央監視
電力監視

外乱影響

電力市場

機器故障

各種契約

当該エリアの運転管理体制

遠隔監視
サイト

他プラント

運転計画
立案者

運転
管理者所長

運転計画の立案補佐

遠隔監視による
人員不足対策

熱源機

巡視員巡視員

蓄熱槽 発電機

プロジェクトの全体

AIを用いたエネルギーマネジメントシステム（AI-EMS）配置図
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